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Введение 
Проблема электромагнитной совместимости электрооборудования становится 
актуальной вследствие увеличения суммарной мощности электроприводов с регули-
рованием частоты вращения посредством силовых полупроводниковых преобразо-
вателей [1], [2]. Повышенные требования к параметрам качества электрической 
энергии питающей сети делают актуальной задачу исследования влияния работы 
асинхронно-вентильного каскада (АВК) на сеть. Важнейшим фактором в проблеме 
электромагнитной совместимости являются генерирование преобразователями выс-
ших гармоник тока и напряжения и влияние их на качество электроэнергии. Гармо-
нический спектр тока, генерируемый АВК, зависит, в основном, от типа вентильного 
преобразователя, используемого в схеме. Обеспечение электромагнитной совмести-
мости возможно посредством минимизации высших гармоник напряжения и тока, 
генерируемых силовыми полупроводниковыми преобразователями в электрическую 
сеть. Наличие высших гармоник в кривой сетевого напряжения снижает надежность 
и качество работы электрооборудования технологических установок.  
В последние годы в электроприводах переменного тока и в системах электропи-
тания различных потребителей широко используют инверторы напряжения, коррек-
торы коэффициента мощности и активные выпрямители. Для обеспечения высокого 
качества электрической энергии на входе и (или) выходе таких преобразователей 
применяют различные виды широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [3], [4]. Иска-
жения напряжения сети, вносимые силовыми полупроводниковыми преобразовате-
лями для разных схем, характеризуются различным составом их высших гармоник. 
Поскольку искажения кривой напряжения возникают из-за падения напряжения от 
токов высших гармонических составляющих на импедансах элементов сети, то 
спектр частот гармоник напряжения сети совпадает со спектром частот гармоник то-
ка, потребляемого преобразователем из сети [1]. Допустимый коэффициент искаже-
ния синусоидальности напряжения определяет ГОСТ 13109–97 [2].  
Целью данной работы является анализ гармонического состава потребляемого и 
рекуперируемого через роторную цепь токов асинхронно-вентильного каскада с раз-
личными преобразователями в роторной цепи. 
Основная часть 
Имеющаяся в среде Matlab Simulink модель асинхронного электродвигателя 
представлена двухфазной моделью обобщенной электрической машины, которая 
справедлива для схемы включения статорных обмоток «звезда с нейтралью». 
Для исследования же динамики двигателя при работе с автономным инвертором 
напряжения и при несимметричных схемах включения необходимо работать с ли-
нейными напряжениями. В связи с этим нами использовалась трехфазная математи-
ВЕСТНИК ГГТУ ИМ. П. О. СУХОГО № 1  2015 52 
ческая модель асинхронной машины, составленная на основании уравнений элек-
трического равновесия статора и ротора и учитывающая указанные выше особенно-
сти [5]. При этом для удобства учета коммутации силовых полупроводниковых при-































































































































































где СAВCАBCBACBA uuuiiiR ,,,,,,,,, 1  – соответственно потокосцепления, ак-
тивное сопротивление, токи и напряжения статора; ,,,,,,, 2 cbacba iiiR  
cba uuu ,,  – соответственно потокосцепления, приведенное к статору активное со-
противление, токи и напряжения ротора; ЭЛ  – угол поворота ротора в электриче-
ских радианах; ЭЛ  – скорость вращения ротора в эл. рад/с; m  – электромагнитный 
момент машины; Дp  – число пар полюсов двигателя; J  – момент инерции электро-
двигателя; Cm  – момент сопротивления. 
Уравнения для производных потокосцеплений по отдельным осям, выраженные 
через параметры токов статора ,,, CBA iii  ротора ,,, cba iii  индуктивностей ,1L  ,2L  
12L  и угла поворота ротора ,ЭЛ  запишутся в виде: 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА 53
 
















































































































































































































































































ВЕСТНИК ГГТУ ИМ. П. О. СУХОГО № 1  2015 54 
 






















































где 12L  – взаимная индуктивность между обмотками фаз статора и ротора; 1L  – соб-
ственная индуктивность обмотки фазы статора; 2L  – приведенная к статору собст-
венная индуктивность обмотки фазы ротора. 
На основании уравнений математической модели асинхронного двигателя, с учетом 
функциональных схем асинхронно-вентильного каскада (рис. 1), в программе Matlab 
Simulink были составлены соответствующие имитационные модели АВК. С их помо-
щью был выполнен расчет токов статора и тока, рекуперируемого в сеть через ротор-
ную цепь для двигательного режима работы АВК, а также произведен анализ гармони-
ческого состава этих токов. В исследуемых схемах АВК в качестве электрической 
машины М1 использовался асинхронный двигатель с фазным ротором MTF-112-6  
мощностью 5 кВт и номинальной частотой вращения Нn  = 930 об/мин. В качестве  
вентилей в преобразователе UZ2 (рис. 1, а) использовались тиристоры, а в преобразова-
теле UF (рис. 1, б) применялись IGBT-транзисторы. 
 
а) б) 
Рис. 1. Функциональные схемы АВК:  
а – с тиристорным преобразователем в роторной цепи;  
б – с автономным инвертором напряжения в роторной цепи 
На рис. 2 и 3 представлены полученные диаграммы фазных токов статора (потреб-
ляемого) и тока, рекуперируемого через роторную цепь, соответственно, а также  
гармонический спектр данных токов для двигательного режима асинхронно-
вентильного каскада при постоянной нагрузке мН 20с М  и скорости .6,0 Нn  





Рис. 2. Форма и гармонический спектр потребляемого тока АВК:  
а – с тиристорным преобразователем в роторной цепи;  
б – с автономным инвертором напряжения в роторной цепи 





Рис. 3. Форма и гармонический спектр рекуперируемых  
через роторную цепь токов АВК:  
а – с тиристорным преобразователем в роторной цепи;  
б – с автономным инвертором напряжения в роторной цепи 
Анализируя спектры генерируемых в сеть токов (рис. 3), можно увидеть, что для 
схемы АВК с тиристорным преобразователем в роторной цепи в основном на искаже-
ние синусоидальности формы тока оказывают влияние 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23-я гармо-
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ники. Для схемы АВК с автономным инвертором напряжения в роторной цепи и 
трехфазной ШИМ на искажение синусоидальности формы тока оказывают высшие 
гармоники – 14, 16. 
Аналогичные исследования были проведены и для других значений рабочих 
скоростей АВК в диапазоне от Н98,0 n до .Н35,0 n  При этом установлено, что ко-
эффициент искажения синусоидальности кривой потребляемого тока (статора) для 
схемы АВК с тиристорным преобразователем в роторной цепи изменяется в преде-
лах 0,03–14,3 %, а для схемы АВК с автономным инвертором напряжения в ротор-
ной цепи изменяется в пределах 3,7–6,7 %. При уменьшении скорости в указанном 
выше диапазоне коэффициент искажения рекуперируемого в сеть тока для обеих 
схем увеличивается. Так, для схемы АВК с тиристорным преобразователем в ротор-
ной цепи изменяется в пределах 8,7–27,6 %, а для схемы АВК с автономным инвер-
тором напряжения в роторной цепи в пределах 6,8–9,5 %.  
Заключение 
В результате проделанных исследований установлено, что коэффициент искаже-
ния синусоидальности кривой потребляемого тока для схемы АВК с тиристорным 
преобразователем в роторной цепи составил 14,6 %, а для схемы АВК с автономным 
инвертором напряжения в роторной цепи – 6,4 %. Коэффициент искажения рекупе-
рируемого в сеть тока для схемы АВК с тиристорным преобразователем в роторной 
цепи составил 25 %, а для схемы АВК с автономным инвертором напряжения в ро-
торной цепи – 9,45 %. Согласно ГОСТ 13109–197 нормально-допустимое значение 
коэффициента искажения синусоидальности напряжения составляет 8 %, а предель-
но допустимое значение коэффициента искажения – 12 %. Таким образом, нормати-
ву удовлетворяет схема АВК с автономным инвертором напряжения в роторной це-
пи. Следовательно, лучшая электромагнитная совместимость обеспечивается по 
схеме асинхронно-вентильного каскада с автономным инвертором напряжения в це-
пи ротора. 
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